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transformatorowa
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istn. szafa kablowa SK
L1L2,L3 L1.L2,L3 L1L2.L3 L1L2.L3

rozdzielnica pompowni - RZ-S
zgodna z odrebnym opracowaniem

istn. gG 25A dostawa
obwody rozdzielnicy
w zakresie
producenta
pompowni
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istn. YAKY £4x120 lb= 15,63 A
~380,0m- s
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BIURO PROJEKTOWE:
AK NOVA
AKNOVA Sp. z 0.0.
Ul. Mragowska 3, 60-161 Poznan
NAZWA PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy sktadowiska odpadéw niebezpiecznych na|
INWESTYCII dziatce 83/4 i 83/6 obreb 07 Chréscik przy ul. Malyszyniskiej 180 w Gorzowie
Wielkopolskim
ADRES Chréécik, ul. Malyszyriskia 180, dz. ewid. nr 83/4 i 83/6
P r Oi- YA KY llvx 3 5 OBIEKT Kwatera sktadowiska odpadéw niebezpiecznych Kn3 i Kn4
-170m-
INNEKO SP. Z 0.0.
INWESTOR Teatralna 49
66-400 Gorzéw Wielkopolski
RODZAJ OPRAC. BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. Jakub Wréblewski WKP/0255/POOE/15
SPRAWDZIL
OPRACOWAL inz. Bartosz Pieprzka
ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WY+ACZENIE NAPIECIA OPRACOWAE
TYTUL RYS NR RYS.
uktad sieci: ) SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
TN-C-S E_ 2
DATA sierpien 2020r | SKALA |




